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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 005/I-30/01/25 от 10.01.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила 
Аркадьевна. Адрес:  425204, РОССИЯ, Республика Марий Эл,
Медведевский р-н, п.Новый, ул.Луговая 4-я, д. 40

Наименование объекта испытаний1 Корпус напольный ВРУ-pro 2000х800х600 IP55 ESB торговой
марки «Electric Steel Box(ESB)»

Изготовитель1 Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила 
Аркадьевна. Адрес: 425200, РОССИЯ, Республика Марий Эл, 
Медведевский р-н, пгт Медведево, ул.Чехова, д.22Г

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 005/I-30/01/25

Идентификационный номер образца № 005/I-30/01/25
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ТУ 27.12.40-001-0156649253-2023, ГОСТ IEC 62208-2013, 
ГОСТ IEC 61439-1-2013,  ГОСТ IEC 61439-2-2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Конструкция шкафов, части 
которой транспортируются 
отдельно

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должна обеспечивать
механическую сборку и

электрический монтаж на
месте эксплуатации без
доработки элементов

конструкции

соответствует
требованию

Допуски на размеры изделий
ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны устанавливаться в
чертежах, утвержденных в

установленном порядке

соответствует
требованию

Детали металлоконструкции
ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны быть
унифицированы и

изготовлены на
высокотехнологичном

металлорежущем,
штамповочном и гибочном

оборудовании

соответствует
требованию

Все металлические детали и 
сборочные единицы

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны быть выполнены из
коррозионностойких

соответствует
требованию

1 Информация предоставлена заказчиком
Протокол испытаний № 005/I-30/01/25 от 10.01.2025 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
материалов или иметь

антикоррозийное покрытие в
соответствии с ГОСТ 9.410

или ГОСТ 9.307

Все оболочки и  перегородки
ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны обладать
механической прочностью,

достаточной для того, чтобы
выдерживать механические

нагрузки, которым они
подвергаются при

нормальной эксплуатации,
а такжев условиях

короткого замыкания
согласно ГОСТ IEС 61439-1

соответствует
требованию

Конструкция шкафа
ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должна обеспечивать
устойчивость к тепловым и

электродинамическим
нагрузкам, возникающим

при токах короткого
замыкания, но не более

установленных номинальных
значений

соответствует
требованию

Резьбовые соединения элементов 
конструкции

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны быть предохранены
от самоотвинчивания

соответствует
требованию

Крепежные детали разъемных 
соединений, часто отвинчиваемые 
при эксплуатации

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны быть
невыпадающими

соответствует
требованию

Аппаратура, функциональные 
блоки, устанавливаемые на одной 
конструкции, и зажимы для 
внешних проводов

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны располагаться таким
образом, чтобы к ним

обеспечивался удобный
доступ при их установке,

прокладке проводов,
техническом обслуживании

и замене

соответствует
требованию

Модернизация, модификация и 
совершенствование

ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны выполняться в
соответствии с требованиями
действующих нормативных

документов

соответствует
требованию

Изделия
ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны отвечать
требованиям по надежности

в соответствии с ГОСТ
27.003

соответствует
требованию

Аппараты, размещаемые в шкафах ТУ 27.12.40-001-
0156649253-2023

должны находиться на
расстояниях, указанных в

технических условиях на эти
аппараты, и эти расстояния

должны сохраняться при

соответствует
требованию
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
нормальных условиях

эксплуатации

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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